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TANÚSÍTVÁNY 
(Certificate) 
műszaki termék  

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL 
 

Jelen tanúsítványt az ÉMI Nonprofit Kft. a belügyminiszter 1-A/1014/2004 számú, 
2004. december 16-ai dátumú kijelölése alapján, mint tanúsító szervezet adja ki a(z) 

 
VICTAULIC  INTERNATIONAL LDC 

 BE-9810 NAZARETH, PRIJKELSTRAAT 36 
 

kérelmére. 
A megfelelőség tanúsításának alapjául a mellékelt M-333/2011 számú vizsgálati jegyzőkönyvben, 
valamint a 104b/01, 104b/02 számú tanúsítványban található vizsgálati eredmények szolgálnak. 

 
A műszaki termék azonosító jele (márkanév, típus, jelölés): 

 
VICTAULIC V10 MODEL, V1001, V1003, V1005, V1007, V1009, 1011 

ÉS V1013 TÍPUSÚ ABLAK SPRINKLEREK 
 

Jelen TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY 2016. július 31-ig érvényes. 
 

Budapest, 2011. július 20. 
 Dr. Matolcsy Károly 
 tudományos igazgató 

P. H. 
 

 

    
 

 Az ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium 
 Tűzvédelmi Szakági Laboratóriuma 
 - a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAT-1-1110/2010 számon,  
 az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált; 
 - teljes jogú tagja az EGOLF -nak  

(European Group of Organisation for Fire Testing, Inspection and 
Certification; Tűzvédelmi Vizsgáló, Ellenőrző és Tanúsító Szervezetek 
Európai Csoportja) 

KBiA-X-1.1-2010.01.17. 
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A termék gyártója: Victaulic  International Ldc 
BE-9810 Nazareth, Prijkelstraat 36 
 

forgalmazója: Victaulic  International Ldc 
BE-9810 Nazareth, Prijkelstraat 36 

A vizsgáló egység megnevezése: 
ÉMI Nonprofit Kft. Központi Laboratórium (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.) 
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium (H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.) 

A termékek vizsgálata során figyelembe vett szabványok és jogszabályok: 
— UL előírásai szerint 
— 9/2008 (II.22) ÖTM rendelet  

A termék rövid leírása és műszaki adatai: 
Ablakok védelmére kifejlesztett sprinklerek, melyek nyitottak, és oltás alkalmával a nagy felületű ablakfekületet 
hűtik, megakadályozva, hogy kitörjenek. 
A V10 modellű ablak sprinklereket kifejezetten nyitott stílusú fúvókák, amelyeknek 180°-os viszonylag lapos 
legyező alakú szórásképük van. Ezeket általában arra használatkor vízfüggönyt biztosítsanak az ablaküveg fölé 
vagy egyéb nyíláshoz, megelőzve a tűz és hő átterjedését. Másik felhasználási mód, a tűzállóság növelés. Egy közel 
elhelyezkedő épületről egy másikra, és hogy megvédje acélgerendákat és oszlopokat megőrizve a szerkezeti 
integritásukat. A vízáramlás V10 modellnél vezérelhető egy kézzel megnyitott vezérlőszeleppel vagy olyan 
automatikusan működő nyitott szórófejes (deluge) rendszerrel. V10 modellű ablak sprinklereket különböző 
helyzetekben lehet felszerelni függően a kockázat mértékétől. 

Típus 
Model 

Csatlakozó méret 
Nominal Thread Size 

[inch/mm] 

Száj-nyílás 
Orifice Size 

[mm] 

Szórás felület tényező 
K-Factor 

[imperial / SI] 
V1001 7 1,4 / 2,0 
V1003 8 2,0 / 2,9 
V1005 10 2,8 / 4,0 
V1007 11 4,2 / 5,9 
V1009 

½ 13mm 

13 5,6 / 8,1 
V1011 14 8,0 / 11,5 
V1013 ¾ 19mm 16 11,4 / 16,3 

 
 

A termék alkalmazási területe (96/577/EK): Fúvókák, sprinklerek, kifúvók 

A műszaki dokumentáció azonosító jele: M-333/2011, TMT-13/2006, 104b/01, 104b/02 

A termék biztonságos alkalmazásának műszaki feltételei: 
A műszaki feltételeket a vonatkozó M-333/2011 számú Vizsgálati jegyzőkönyv 2. és 4. fejezete tartalmazza. 
A TMT-13/2006-2011 számú Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (TMT) az M-333/2011 számú és 2011-07-20 
keltezésű vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő adatokkal, műszaki jellemzőkkel mindenben megegyező termékre 
vonatkozik, a vizsgálati jegyzőkönyv 2. fejezetében megjelölt egyéb alkalmazási feltételek érvényessége mellett. 
Jelen TMT érvényességi ideje alatt az ÉMI Nonprofit Kft. jogosult a terméket gyártás közben, illetve a forgalmazás 
során — a TMT kérelmezőjének költségére — ellenőrizni. 

 

  

Antalné Lőrik Noémi  
Tűzvédelmi Szakági Laboratórium helyettes 

vezetője 

 Geier Péter 
Tűzvédelmi Divízió helyettes  

vezetője 
 


